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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek Ratusz 1

55-080 KATY WROCLAWSKIE

Obiekt: Parking

Adres przytgczanego obiektu:  ul. Granitowa
55-080 Smolec
numery dziatek: 184/9

Ninigjszym pot\merdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia w dniu; 2019-01-22.
Odpomadajap na wniosek z dnia 2019-01-21, uzupelniony w dniu 2019-01-22, informujemy, ze
zapewniamy |przy{qczen|e do sieci TAURON Dystrybuqa SA idostawe energii elektrycznej o mocy
przylaczenioxyej:

Przylacze 1: '.l’._,o kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: Stacja SN/nN WRR3657, Cbwéd nN kier. Zk-3a nr 7/45 nr WRR3657/2,
zestaw ZK2a-1P (ZK-WRR214574) na dz. 4/84 Mokronos Gorny.

t
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) M[ejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elekfroenergetycznych: Zaciski pradowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ziaczowo-pomiarowym.
3. Przytgczenie cbiekiu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza:

Szam?'pomiarowa nN - pomiar bezpoéredni, 1 szt, Projektowana na dz. 4/79 obok zigcza,

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawey: od projektowanej szafki
pom:arowej wykonanej w ukiadzie TN-C wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do potrzeb
od blorcy Ilnle, kablowa niskiego napigcia. w obiekcie wykonaé odpowiednie do potrzeb odbiorcy
mstalaqe i urzadzenia elektryczne, instalacje wewnetrzne wykonaté w ukladzie TN-S,
wyposaZone w urzqdzenla ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej,
zgodnie 2 obowigzujgcymi przepisami.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni 1-fazowy,

b} mlejsce zainstalowania: szafka pomiarowa w granicy dziatki (od ulicy lub ogdinego ciggu
pieszego) z dostepem do niej od strony zewnetrznej dziatki.
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Zabezpieczenia gidwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wylgcznik 1-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarows;.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

VWWymagany stopiefi skompensowania mocy biernej, tg ¢ 0,4,
Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, {j. catkowilej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejs¢ dostarczania, nie przekraczajgey:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b} faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przerw

jednorazowych, {j. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
= przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznoscei niniejszych warunkéw przylaczenia
wydiuza sie na ckres wazno$ci umowy o przylaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przyiaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przyilgczane przez Whioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacjt innych
uzytkownikéw systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreSlone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jege przebiegu).

Depuszeza sie realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne wmiejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospedarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegdlowych warunkoéw  funkcjonowania systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U, z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn, zm.), .

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeénigjszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pdznigjszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkdw przyfgczenia
projektant winien uzgodnic z Wydzialem Przylaczet.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne Zrodio energii, poditaczone w sposédb uniemozliwiajacy pedanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreélonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgeymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi,
Whioskedawca winien zwrocié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreélenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.
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10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, 2e po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowieri niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzqdzeﬁ‘e[ektroenergetycznych ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
w!aécnwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadezeniem, o ktdrym mowa w art. 7 ust.
14 ustavJy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U, z 2017 r., poz. 1332 wraz z pézmejszyml zmianami) i winno byé
traktowaqe jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej ]
ktdrej mewa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 22017 r. poz. 1073 wraz z pbznlejszymt Zmianami).

11.Wnloskodawca zobowizzany jest zglosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prqdotwérczy oraz uzgoednit warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecia dystrybucyjng
oraz moz|iwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjng.

12. Wymaganla dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON
Dystrybuc;a S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s na stronie internetowe;j
www. tauron- -dystrybucia.pl
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